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АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016 г.                                     с. Тасеево                                                     № 89
О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского сельсовета от 31.12.2013 № 310 «Об утверждении схем теплоснабжения с. Тасеево Тасеевского района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Тасеевского сельсовета от 31.12.2013 № 310 «Об утверждении схем теплоснабжения с. Тасеево Тасеевского района Красноярского края» (в редакции постановлений администрации Тасеевского сельсовета от 09.04.2014 № 80, от 16.09.2014 № 216, от 22.12.2014 № 301, от 09.04.2015 № 72, от 27.05.2015 № 118) (далее – Постановление) внести следующие изменения:

1.1 абзац 1 пункта 1 части 2 главы 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «1. Котельная «Центральная» имеет три  водогрейных котла КВр - 0,93 марки КВЦ. Один котёл производства Ачинского Котельного Завода и два котла Алтайского котельного завода с охлаждаемой угловой решёткой, обеспечивают теплом абонентов по улицам Прудовая, Партизанская, Краснопартизанская, Советская  и пер. Центральный. Общая установленная мощность котельной составляет 2,4 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,3786 ​Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.»;

1.2 абзац 1 пункта 2 части 2 главы 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «2. Котельная Школа №1 имеет три водогрейных котла КВр -0,63 производства Алтайского Котельного Завода. Один водогрейный котел КВр – 0,63 на охлаждаемой уголковой решёткой и два водогрейных котла КВр-0,63 - на колосниках, обеспечивают теплом абонентов по ул. Краснопартизанская, здание Школы, аптеки, жилого дома. Общая установленная мощность котельной составляет 1,62 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,224​Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.»;
1.3 в пункте 4 части 2 главы 1 приложения к постановлению:

1.3.1 абзац 1 изложить в следующей редакции: «4. Котельная Детский сад № 9 имеет три трубосварных водогрейных котла КВр-0,23 Г/кал обеспечивает теплом только МБДОУ детский сад № 9 «Лесовичок» по ул. Сурикова. Общая установленная мощность котельной составляет 0,69 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,1150 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.»;

1.3.2 абзац 3 изложить в следующей редакции: «Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть от котельной Д/сад №9 с кадастровым номером 24:36:1711008:03, протяженностью 250 метров от котельной по ул. Сурикова, д. 10а до детского сада № 9 по ул. Сурикова, д. 10, корпус № 1, № 2, № 3, № 4.»;

1.4 абзац 1 пункта 6 части 2 главы 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции «6. Котельная БПК имеет три водогрейных котла КВр-0,63 с охлаждаемой уголковой решёткой. Один котёл производства Ачинского Котельного Завода и два котла производства Алтайского котельного завода. Котельная обеспечивает теплом абонентов по ул. Новый Квартал, жилые многоквартирные дома №№ 11-23. Общая установленная мощность котельной составляет 1,62 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,351 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.»;
1.5 в пункте 7 части 2 главы 1 приложения к постановлению:

1.5.1 абзац 1 изложить в следующей редакции: «7. Котельная «ЦРБ» имеет три водогрейных котла КВр-1,16, с охлаждаемой уголковой решёткой,  обеспечивают теплом абонентов по ул. Новый Квартал, жилые многоквартирные дома №1 -10, Центральную районную больницу. Общая установленная мощность котельной составляет 3,00 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,470 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°.»;
1.5.2 абзац 2 изложить в следующей редакции: «Кадастровый номер здания котельной 24:36:1711009:0:01, расположено по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г – блочно - кирпичное, 1984 года постройки, общая площадь 312,2 м2.»;

1.6. в пункте 10 части 2 главы 1 приложения к постановлению:

1.6.1 абзац 1 изложить в следующей редакции: «10. Котельная «Нефтяник» имеет два водогрейных котла КВр – 0,63 МВт в легкой обмуровке на  колосниках,  обеспечивают теплом жилой сектор по ул. Гагарина и пер. Гагарина. Общая установленная мощность котельной составляет 1,08 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,179 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°.»;

1.6.2 абзац 3 изложить в следующей редакции: «Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть от котельной, кадастровым номером 24:36:00000000:0:1487, протяженностью 591 метр (под землей), от котельной по пер. Гагарина, д. 2а до жилых домов по пер. Гагарина № 1, № 2, № 3, № 4, по ул. Гагарина, № 5а, № 5б, № 7.»;

1.7 Таблицу 2.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Таблица 2.1.»
	Наименование котельной
	Марка  котла
	Установленная мощность, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию
	Год проведения       последних наладочных работ
	Примечание

	Котельная «Центральная» (17%)
	КВр-0,93
	0,8
	2015
	2015
	

	
	КВр-0,93
	0,8
	2015
	2015
	

	
	КВр-0,93
	0,8
	2013
	2013
	

	Котельная Школа №1 (12%)
	КВр-0,63 
	0,54
	2015
	2015
	

	
	КВр-0,63
	0,54
	2013
	2013
	

	
	КВр-0,63
	0,54
	2013
	2013
	

	Котельная Школа №2 (11%)
	КВр-0,93
	0,8
	2013
	2013
	

	
	КВр-0,93
	0,8
	2013
	2013
	

	Котельная Д/сад №9 (5%)
	КВр-0,23
	0,23
	2009
	2009
	

	
	КВр-0,23
	0,23
	2012
	2012
	

	
	КВр-0,23
	0,23
	2012
	2012
	

	Котельная Д/сад №6 (3%)
	КВр-0,2
	0,2
	2012
	2012
	

	
	КВр-0,2
	0,2
	2012
	2012
	

	Котельная БПК (12%)
	КВр-0,63
	0,54
	2015
	2015
	

	
	КВр-0,63
	0,54
	2015
	2015
	

	
	КВр-0,63
	0,54
	2001
	2011
	

	Котельная «ЦРБ» (22%)
	КВр-1,16
	1,0
	2014
	2014
	

	
	КВ 0,5/1
	1,0
	2015
	2015
	

	
	КВ 0,5/1
	1,0
	2015
	2015
	

	Котельная «Собственная база» (7%)
	КВр-0,23
	0,23
	2013
	2013
	

	
	КВр-0,23
	0,23
	2013
	2013
	

	
	КВр-0,23
	0,23
	2013
	2013
	

	
	КВр-0,23
	0,23
	2013
	2013
	

	Котельная «Нарсуд» (1%)
	КВр-0,18
	0,18
	2012
	2012
	Находится в резерве

	Котельная «Нефтяник» (7%)
	КВр-0,63
	0,54
	2014
	2014
	

	
	КВр-0,63
	0,54
	2014
	2014
	

	Котельная «ПУ-72»( 7%)
	КВр-0,3
	0,3
	2013
	2013
	

	
	КВр-0,3
	0,3
	2013
	2013
	

	
	КВр-0,3
	0,3
	2013
	2013
	


1.8 схему тепловых и водопроводных сетей к котельной «Нефтяник» с. Тасеево приложения к Постановлению заменить схемой тепловых сетей к котельной «Нефтяник», с. Тасеево согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.9 схему тепловых и водопроводных сетей к котельной «Детский сад № 9» с. Тасеево приложения к Постановлению заменить схемой тепловых сетей к котельной «Детский сад № 9», с. Тасеево согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Тасеевского сельсовета.
Глава Тасеевского сельсовета




        Я.А. Никоноров
Приложение № 1 к Постановлению администрации Тасеевского

сельсовета от 13.04.2016 № 89
Схема тепловых  и водопроводных сетей от котельной «Нефтяник», с. Тасеево

Протяженность тепловых сетей – 553 метра, водопровода – 553 метра
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Приложение № 2 к Постановлению администрации Тасеевского

сельсовета от 13.04.2016 № 89
Схема тепловых и водопроводных сетей, котельной «Детский сад № 9»
Протяженность теплотрассы – 388 метра, водопровода – 250 метра
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